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Luminaire Locations

No. Label X Y Z MH Orientation Tilt X Y Z
Location Aim

1 B 173.4 39.9 6.0 6.0 69.1 0.0 173.4 39.9 0.0

2 B 173.2 72.5 6.0 6.0 88.7 0.0 173.2 72.5 0.0

3 B 162.7 81.5 6.0 6.0 180.4 0.0 162.7 81.5 0.0

4 B 149.1 89.1 6.0 6.0 -1.3 0.0 149.1 89.1 0.0

5 B 135.4 82.0 6.0 6.0 178.7 0.0 135.4 82.0 0.0

6 B 123.4 89.4 6.0 6.0 127.7 0.0 123.4 89.4 0.0

7 B 119.5 74.0 6.0 6.0 87.1 0.0 119.5 74.0 0.0

8 B 123.5 35.5 6.0 6.0 91.2 0.0 123.5 35.5 0.0

9 B 170.2 103.6 6.0 6.0 0.0 0.0 170.2 103.6 0.0

10 B 170.2 124.4 6.0 6.0 180.5 0.0 170.2 124.4 0.0

11 B 151.0 42.1 7.0 7.0 -35.4 0.0 151.0 42.1 0.0

12 B 164.8 52.5 7.0 7.0 -47.3 0.0 164.8 52.5 0.0

13 B 138.5 41.9 7.0 7.0 45.0 0.0 138.5 41.9 0.0

14 B 124.4 52.4 7.0 7.0 38.3 0.0 124.4 52.4 0.0

15 B 124.5 63.2 7.0 7.0 143.6 0.0 124.5 63.2 0.0

16 B 138.5 73.6 7.0 7.0 138.8 0.0 138.5 73.6 0.0

17 B 150.6 73.7 7.0 7.0 225.0 0.0 150.6 73.7 0.0

18 B 165.2 62.8 7.0 7.0 206.1 0.0 165.2 62.8 0.0

POWER DENSITY STATISTICS

Name       # Luminaires Total Watts Area Density

Quiosco Dpea 10 721.3 W 3939.8 m² 0.2 W/m²

Symbol Label Qty File Lumens LLF WattsCatalog Number Description Lamp

B 18 Lena-070w
Curva V.ies

7931 0.90 72.1301
Lena 070
Luminario Tipo
Punta De Poste
Para Jardines
Y Centros
Historicos,
Voltaje De
Operaciãn 100-
277v,
Temperatura
De Color 4000k,
Ip66, Ik10,
Garantia 10
Aã os

Lens-f1

STATISTICS

Description       Symbol Avg Max Min Max/Min Avg/Min

QUIOSCO 23.7 lux 46.1 lux 8.5 lux 5.4:1 2.8:1
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Estudio fotométrico

Agosto 2022

Ing. Marco Antonio
Partida Sánchez
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