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Ducto de lamina de inyeccion de aire en vertical
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Rejilla de retormo de aire

Ducto flexible de retorno de aire en vertical
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Ducto de lamina de extractor de aire sin filtracion en vertical

Rejilla de unidades de extraccion

Ducto de lamina de unidades de extraccion de aire en vertical
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(NITROGENO) (OXIGENO) e Considerar un registro en plafones debajo de todos los equipos fan & coil para la

realizacion de mantenimientos en cada uno de ellos.

e Considerar que los difusores para areas generales su cuello debe ser redondo y plato
perforado, para areas criticas el cuello es cuadrado y plato de diamante de 4 vias.

e Considerar gue la ducteria para fan & coil y extractores de aire sin filtracion debe ser de
lamina galvanizada bajo criterios de smacna con grapa y z calibre 24.

e Considerar que la ducteria para unidades manejadoras de aire y unidades de extraccion
con filtracion debe ser de lamina galvanizada bajo criterios de smacna interconexion tipo
T-24y esquinero de refuerzo, calibre 20 - 24 segun la norma.

CONSIDERACIONES GENERALES

¢ Los planos arquitecténicos rigen a los demas, corroborar con planos complementarios
medidas, detalles y posiciones.

e Durante los colados se revisaran las canalizaciones para evitar ser presiononadas, y se
sujetaran los nodos, asi como también se garantizara la distribucion homogenea del

\ concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.

e las medidas deberan ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a
reserva de una indicacion diferente (sistema inglés).

e Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a
+3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.

e Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las
trayectorias ideales que deben seguir las tuberias, ubicacidn de accesorios, vy
especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al
proceso constructivo, las cuales seran avaladas por el supervisor en conjunto con la
empresa contratista.

e La coordinacion, supervision, y contratista; deberan verificar la ejecucion correcta de la
obra, asi como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificado
de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra pUblica vigente.

e Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posicion de cualquier
elemento arquitecténico, deberan tomarse en cuenta para determinar la posicion final de
éstos, asi como también tendran que ser verificados por la supervision y el encargado
asignado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecucion del proyecto.

e Cualquier modificacion de obras, se hara previa notificacion escrita y su posterior
autorizacion por parte del departamento de proyectos, se indicara fecha y propuesta de
cambio a efectuarse, asi como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.

\ e Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingenierfa, insumo, ubicacion,

posicionamiento de cualquier elemento arquitectdnico, es responsabilidad de quien los
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Nombre del proyecto:

Construccion de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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