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(1] Y f ] Y i asentada con Mortero
1 1| ' ' cemento-arena 1:3
—H HHH . Detalle de desfogue
- - - Sin escala
T T
| | H H . . 2 .
. X R mam Direccion de los empujes y
©) | | | | Losa de techo de 20 e de espesor, forma de colocar los atraques.
P X ° concreto f'c= 250 kg/cm? armado
\ \ \ \ con varilla de 3/8'@ @ 30 cm, en
° X ° [ ] ambos sentidos.
@ @ @ Aplanado con mortero cemento
arena 1:3, de 1-2 cm de espesor. N Diametro nominal Altura |Lado'A" Lado "B" |Vol atraque
X Nivel de la calle -
a a Milimetros | Pulgadas en cm. en cm. en cm. ENm °
hd he —al Dala de coronaciéon 10x28 cm, concreto f'c= 76 3 30 30 30 0.027
@ @ @ : jﬁ *ﬁ‘ : HME 250 kg/cm? armado con 4 varillas de 3/8" @ 102 ki 35 30 30 0.032
ke o e y estribos alambrén de 1/4'@ @ 25 cm. 152 3 40 30 30 0.036
M M 203 8" 45 35 35 0.055
] J j R WC{-— C\m ) 254 10" 50 40 35 0.070
Datos para cajas de valvulas de compuerta con vastago fijo 4 A Muro de block a tezon (1x14x28 cm) 305 2 55 45 35 0.087
| e asentado con mortero 56 o 0 =0 Y 0105
i [osa Dala desplant. ~ | Castllos |Dala coronacion] © £ |Losa concreto ] C_ i cemento-arena 1:3. “ -
Caja | Diametro | Cant. h c | a b e X Yy Contramarcos Excavacion Plantilla |concreto piso 10x28 cm.  |Muro atezén| 28x28 cm 10x28 cm 3 9 Techo Acero #3 Alambrén 1/4" = = 406 16“ 65 55 40 0.143
tipo | de valvula| de en en|en| en |en| en | en Ped-tab e=10 cm 4 var#3 7><14X28'cm 4var#3 | 4var#3 e@20cm| 5§ © =20 cm varillas 3/8" 0.248 kg/m Mg/ Jecocococoo e 7 HH\ Losa de piso de 10 cm de espesor, 457 18 70 60 40 0168
No. (mm)  |valvulas (m) (cm)|(m) | (m) |cm)| (M) | (m) (e=10cm)| #3@30 a/s e@20cm cem-ario 3| e@25cm g T | var#3@25 a/s = = concreto fc= 250 kg/cm?, armado 508 20" 75 65 45 0.219
Peralte @ Il M con varilla 3/8'® @ 30 cm en 610 24 85 75 50 0.319
Sencillo |Doble/Cant. m3 m2 m2 m3 m m3 m2 m m3 m m3 m2 m2 m3 kg |tramos| kg m ambos sentidos. 762 30" 100 90 55 0495
Pulg.
914 36" 15 105 60 0.725
1 100al150 46 3 190|160 | 28 | 250|2.20| 195 |- 1 4 8.50 550 3.04 | 030 | 7.00| 0.0 9.42 618 | 048 | 7.00 0.20 942 | 499 |1.00 |1843 | 1772 | 18.60 | 75.00 Dala de desplante de 10x28 cm, Plantilla de pedacera de 1067 42 130 120 65 1.014 .
1146 163 120.0 to fo= 250 kg /om® vl Nombre del proyecto
concreto f'c= g/cm?armaao block con mortero 1219 8" 145 130 70 1.320 :
2 200a350 1 179 |217 |20.0|210|1.80 | 28 | 270|240| 215 - 1 6 12.83 6.48 378 | 0.38 780 | 0.22 13.88 792 | 0.62 7.80 0.22 13.88 | 597 | 119 141.86 | 2122 | 20.46| 82.50 clon 4bvgrillgs ?/i%s@@zg estribos de Elevacic’)n Ccemento-arena 1.3, 10 cm 2 4 Pavimentacién con concreto hidraulico de la calle General Luis Gonzaga Osollo,
alambrén de 1/4" cm. _ ! I . . . .z 4ot . .2
3 | 4008500 | 1 [227 |2.63 |20.0]270|225 | 28 | 3.30|285| 260 |- 1 6 23.04 9.41 6.08 | 0.6 9.90| 0.28 2228 9.80| 077 | 990 | 028 |2228| 890 | 178 |19751 | 29.55| 2558 (10313 de espesor. incluye: modernizacion de redes basicas de alcantarillado, conduccion y
z H . distribucién, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Praderas
4 | 100a150 2 146 163 120002151160 | 28 | 275]220] 195 |- 2 4 935 605 | 344 | 034 | 750| 021 10.09 618|048 | 750 | 021 [10.09 | 503 | 101 |12926| 1934 | 19.95 | 80.44 Valvula check sanitaria. s de San Antonio, Héroes Nacionales, Nuevo México, Municipio de
5 200a250 2 179 1193 240175 | 28 | 3.00|235| - 210 1 6 1301 7.05 420 | 042 830| 0.23 13.78 7.44 | 0.58 8.30 0.23 1378 | 6.03 | 121 15226 | 2278 | 21.94 | 88.48 - [ - ” Zapopan, Jalisco
20.0 HEEE _=—1 var. de 3/8" ¢ Notas:
|- |
> N
6 | 300a350 | 2 1209|217 |200/265 190 | 28 | 325|250| 225 |- 2 6 17.31 813 504 | 050 | 910 | 025 17.56 852| 067 | 910 025 | 1756 | 701 | 142 |17455 | 2612 | 2414 | 97.33 v M . 0.7150 0.50 S Contenido del plano:
7 | 400a500| 2 |227 263 |200|310] 220 | 28 | 370|280| 255 |- 2 6 2538 1036 | 682 | 068 |1060| 030 2385 9.80| 077 | 1060 | 030 |2385| 934 |187 |21534| 3222 | 28.00(112.90 ] ] l a Codo de F.F. T
CO ) Te de F.F. Tey tapa
8 | 100a150 245|245| 220 |- 2 | a4 9.27 600 | 342 | 034 | 740| o 9.95 618|048 | 740 | 021 | 995 | 498 |1.00 |130.35| 19.50 | 1960 | 79.03 7 = e ) Proyecto y detalles de agua potable
2|16 1163 1200]185)185 | 29 - ¢ 050 o Detalle torma domiciliaria de (1/2"). clega de FF. veeey ouep
9 | 200a250 | 2 [179 1193 |20.0|210| 210 | 28 | 270|270| 245 |- 2 4 1356 7.29 441 | 044 | 840| 024 13.94 744| 058 | 840 | 024 |1394 | 627 |125 |15516 | 2321 | 2215 | 89.3] X e No. Contrato:
¢ ° 0.7150
10 300a350 2 2.09 | 217 120.0]2.25|225 | 28 | 2.85|2.85| 2.60 - 2 6 17.30 8.12 5.06 | 0.51 9.00| 0.25 17.37 8.52| 0.67 9.00 0.25 17.37 | 710 142 17193 | 2572 | 2370 | 9556 [ o —0 o— 050 —e a Direccién de los empu]es y forma de colocar los atraques.
e e iciliari ) } . : )
1| 100al150 3 146 | 163 |200(215|1.85 | 28 | 275|245 220 220 | 2 4 10.41 674 398 | 040 | 800| 0.22 1076 618 | 048 | 800 | 022 |1076 | 521 |104 (14230 2129 | 20.85| 84.09 Losa de contramarco Marco de fofo Tapa de fofo Planta | 37 om. No. Componentes para toma domiciliaria ~Las piezas especiales deberan estar alineadas y niveladas antes de colocar los atragues, los cuales DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-2024
_— guedaran perfectamente apoyados al fondo y pared de la zanja.
12 | 2002450 | 3 | 179 | 2.40 |20.0]270| 230 | 28 | 330|290| 265 |- 3 6 20.05 9.57 621 | 062 |10.00| 028 18.95 838| 066 | 10.00| 028 |1895 | 804 | 161 |197.86 | 29.60| 26.07 [10511 1.-Abrazadera multididametro de bronce reforzada. -El atraque debera colocarse en todos los casos, antes de hacer la prueba hidrostatica de las tuberfas. Director de Obras Péblicas e Infraestructura:
la.-Valvula de insercion integral con tornilleria de acero. inoxidable — ~Estos atraques se usaran exclusivamente para tuberias alojadas en zanja.
Zanjas para tuberia de agua potable. con empaque nitrilo. 4
o~ 2.-Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1/2".
f e _ .2 L .
Ancho. - (Fig.) Detalle de zanja PN Q<</// \ oldadura R ? Codo o conexion de bronce con en’trada a polietileno y salida a
z N jerro galvanizado con sistema a presion. 2 . =
Elancho de la zanja debera ser de 50 cm mas el didmetro exterior del tubo, siempre y cuando g X ) ) Ing. Ismael Jauregul Castaneda
) » ) p N R ; 4.-Niple galvanizado 1/2" x 50 cm.
este no exceda los 50 cm; cuando el diametro sea mayor de 50 cm, el ancho de la zanja sera de i > cm. |
60 cm mas dicho didmetro. 5-Llave de paso o compuerta 1/2". . Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
En la tabla-1 se indica el ancho mmimo de zanjas en funcion de la profundidad, debiéndose usar s Relleno con material producto de e NPT 6-Niplel1/2'x5cm.
este en caso de que el ancho calculado en funcién del diametro exterior, sea menor. . ~ Relleno ~excavacion, compactado al RIATIIIN _ i "
“ { . Compactado Sééﬂi?ﬁ@a“ﬁ?&?ié%‘i%i‘%% :~§:§:§:§:§:§:§E§:§§ Diametro nominal Ancho  |Profundidad | Volurnen 7. Teel dle acero gzlvangado 1/2".
B Impacto (prueba AASHTO — (cm) (cm) (por m’) 8.-Vélvula eliminadora de aire. i i
Profundidad.- (Fig. 1) 5 F estandar, CBR del 5% minimo) SRR /<§‘ M\llzrgitros Pu\?adas - — —— 9. -Medidor de 1/2' con conectores Arq. Edwin Aguiar Escatel
£ 4 < : - . ’ = <
) > e ’ . ) g s - i " = : n T 3
La profundidad de la excavacion seré la fijada en el proyecto; si no se hace asf, la profundidad 3 2 /\\ 508 2 55 70 039m - 10. Tee} de acero galvan '_Zado 172", Coloauese una — Jefe de area: RecESisablose Biayese
minima sera de 95 cm maés el diametro exterior de la tuberia por instalar cuando se trate de f H selleno con material 635 25 60 100 0.L0m - 11.-Tapdn macho galvanizado 1/2". dorezadera cny = . )
tuberfas con didmetro exterior igual o menor de 90 cm, para tuberfas de diametro exterior 2 Z g productodepanco 762 3 60 100 0L0m ° 12.-Niple galvanizado 1/2" x 5 cm. e Ing. Adhad Yigael Gurrola Ing. Raul Alejandro Martin
mayor de 90 cm sera del doble de dicho didmetro, . para tuberias menores de 5 cm. la 7 : 1016 4 60 100 0£0m ° 13.-Codo 90° galvanizado 1/2" Sot Casiano
profundidad minima sera de 70 cm. Si se tiene plantilla apisonada a las profundidades Plantilla material producto 1524 6 70 no 077m - : ) ~ . . oto
mencionadas se agregara lo necesario para alojar dicha plantilla. de banco (85% PVSM) 203.2 8 75 115 0.86m 14.-Tapon macho galvanizado 1/2". Ubicacion:
I olobe 2540 10 80 120 096m ° 15.-Vélvula de paso o compuerta. [ Coloni ’ Prad de sarfNENEE N l
e y 3048 12 85 125 106m ° _Ni i " olonias Praderas de San Antonio, Heroes Nacionales
Fondo.- 1 0.05 56 e % 50 T 16.-Niple galvanizado 1/2" x 40 cm. ! N e unicio i y at s
Deberan excavarse cuidadosamente a mano las cavidades o conchas (Fig. 2,3). para alo_ 4064 16 100 140 140m ° %LN*JJ uevo Mexico, uniciplo ae Zapopan, Jalisco
jar la campana o cajon de las juntas de los tubos y permitir el junteo en todo el contorno D e= Didmetro exterior L—Jo_bo Do Cotas enm. 457.2 18 15 145 Le7m °
de las mismas y para que la tuberia apoye en toda su longitud sobre el fondo de la zanja D= Diametro e Ancho(@ — ! Sin escala Varilla perimetral 508.0 20 120 150 1.80m * .
a la plantilla consolidada. DE S @ 5588 24 130 165 25m ° # Fecha: abril 2024
Fig. 1 7620 30 150 185 278m ? / \
. Escala: i
Relleno.- Isométrico que indica la forma de unir el contramarco 9144 36 170 220 3747 * — \ Indicada
. con las varillas de la losa por medio de una varilla de 9.5 mm - \ / .
Ze lLttHézara el mat?ial extralctio ge ta}s gxcavaciones, pero hasta 30 cm. arriba del lomo 3/8" @ soldada perimetralmente al contramarco. Tabla-1. \ / Acotaciones: Metros Clave:
el tubo se usara tierra exenta de piedras. — - — .
p Ing. José Luis Montafio Ochoa Ing. Manuel Robledo Siordia Ing. David Alfredo Arroyo Rodriguez T APO—O]
Director de abastecimiento y operacién Subdirector de distribucion Jefe de seccion de distribucion Sector Hidalgo
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