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SIMBOLOGÍA

Tubería conduit  ( Ø ) indicado, instalado en piso
Indica cédula de cableado para sistema de voceo de
emergencia con cable calibre  2x14 modelo 5100

Tubería conduit  ( Ø ) indicado, instalado en muro
Tubería conduit  ( Ø ) indicado, instalado en losa

1

indica procesador con tecnología flex amp y fast que permite combinar
o sumar canales y distribuir la potencia entre estos. integración con q-lan,
8 entradas analogas de audio y 16 puertos bidireccionales
gpio.(QLAN/AES67)con flex channel con 8 canales DANTE

VE

Indica Bocina colgante para sistema de voceo y audio ambiental con
angulo de cobertura nominal de 120° y transformador de linea de 70 y
100v control 65p/t

Estacion de voceo para sistema de voceo de emergencia con 16 botones
programables, con tecnologia power over Ethernet (PoE)ompatible con
todos los sistemas Q-SYS modelo PS1650G

indica amplificador de 8 canales  con 8 salidas de 300 w cada una, para 8
zonas modelo DCI 8300.

Indica Bocina de superficie para sistema de voceo de emergencia  y
audio ambiental con norna EN-54 con angulo de cobertura nominal de
110° y transformador de linea de 70 y 100v modelo control 25AV-LS

Interfase de audio de Bluetooth a Dante Modelo ( 500554) con panel de
transmision de audio bidireccional para bluetooth y Dante, para montaje
en pared a una altura de 1.40m

Registro de 40x40x40 de fibra de vidrio, tapa y marco de concreto
polimerico con superficie antiderrapante.

Cédula de cableado
Identificación

2

3

4

2 i

2C- para UTP
T-Ø1"

1

3C- para UTP
T-Ø1"

1C- para UTP
T-Ø1"

4C- para UTP
T-Ø1"

5C- para UTP
T-Ø1"

7

5

6
2C- para para
sistema de
deteccion de humo
T-Ø1"

9
6C- para UTP
T-1- 34"

9C- para UTP
T-Ø2

1V
Identificación

7C- para UTP
T-1- 34"

8 8C- para UTP
T-1- 34"

2C- para
bocina de 2x14
T-Ø 3/4"

4V

2V

10
2T-Ø2"para
pesado para
carrier

11
2T-Ø2" conduit
galvanizado pd
para carrier

2C- para
bocina de 2x14
T-Ø 3/4"

4C- para
bocina de 2x14
T-Ø 1"

Procesador de Audio  en red (QLAN
/AES67) con 8 Flex channel y

GPIO con 8 canales Dante.

Switch Red Lan.

AMPLIFICADOR DE 8 ZONAS MODELO
DCI 8300 DA PARA 25 BOCINAS

C1
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CIRCUITO 1 PARA 6 BOCINAS
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CIRCUITO 3 PARA 6 BOCINAS

CIRCUITO 4 PARA 2 BOCINAS

CIRCUITO5 PARA 2 BOCINAS

CIRCUITO 6 PARA 7 BOCINAS

ESTACIÓN DE VOCEO
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